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Nancy, le 18 janvier 2023

Objet : Contamination microbiologique de I'eau distribuée sur le réseau

Dans le cadre du contrdle sanitaire, les résultats d’analyses d’'eau prélevée le 16 janvier 2023 font état
d'une eau non-conforme aux limites de qualitt en raison d'une importante contamination
microbiologique sur deux points du réseau de votre commune :

Rue des maly

e Escherichia coli : 35 UFC/100 mL

e Entérocoques (Streptocoques fécaux) : 12 UFC/100 mL

e Bactéries coliformes : 280 UFC/100 mL

Rue de neuleu

e Escherichia coli :21 UFC/100 mL

e Entérocoques (Streptocoques fécaux) : 12 UFC/100 mL

e Bactéries coliformes :52 UFC/100 mL

Compte tenu de cette situation, I'eau distribuée par le réseau public au niveau de la commune de
Dieulouard, pour une population totale estimée de 4555 habitants, ne doit pas étre utilisée pour la
boisson, la préparation des aliments, et le brossage des dents jusqu'a réception de resultats
d'analyses montrant que la qualité de I'eau est a nouveau conforme aux exigences réglementaires.

Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette information aux abonnés pour ces usages (boisson,
préparation des aliments et le brossage des dents) qui devront autant que possible étre réalisés a
'eau embouteillée, particuliérement dans les établissements accueillant des personnes sensibles
(établissements de santé, hébergement des personnes agées ou de jeunes enfants...).

En cas de non possibilité de recours a I'eau embouteillée, 'eau du réseau pourra étre utilisée sous
condition d’avoir préalablement subi une ébullition prolongée pendant environ cing minutes. Les
précautions devront étre prises pour empécher tout risque de brdlure.
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Je vous demande également de vérifier le bon fonctionnement des installations de distribution de
I'eau, de mettre en ceuvre les mesures appropriées le plus rapidement possible et de me tenir informé
des actions entreprises.

Je vous remercie de bien vouloir également m’adresser une copie du message diffusé a vos abonnés.

Des prélévements de recontréle seront réalisés prochainement afin de vérifier la conformité de I'eau
distribuée.

Pour le prefet et
P/ la directrice générale de 'a
Le délégu

r délégation
ce régionale de santé
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